Na temelju ¢lanka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 3koli
(Narodne novine 87/08., 86/09., 92./10., 90./11.,16./12, 86./12., 94./13. i 152./14.) i
¢lanka 209.. Statuta Medicinske Skole Ante Kuzmani¢a - Zadar, a u svezi sa ¢lankom 21.
Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine 92/10.) i ¢lankom 3. Pravilnika o sadrzaju
opéeg akta iz podrugja zastite od pozara (Narodne novine 116/11.) Skolski odbor na
sjednici odrzanoj dana 6. travnja 2016. godine donio je

PRAVILNIK
O ZASTITI OD POZARA

I.OPCE ODREDBE
Clanak 1.
Pravilnikom o zastiti od pozara ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) ureduju se:

- mjere zastite od pozara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka pozZara

- ustrojstvo i nacin rada sluzbe za zastitu od pozara

- radna mjesta i stru¢na sprema osoba za obavljanje poslova zastite od pozZara i
unapredenje stanja zastite od pozara

- obveze i odgovornosti u svezi s provedbom mjera zastite od pozara

- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zastite od
pozara

- ustrojstvo i nacin obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zastite od pozara

- nacin upoznavanja djelatnika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog radnog
mjesta nha drugo s opasnostima od pozZara na tom radnom mjestu sa mjerama zastite
od pozara te vodenje evidencije o tome

- upoznavanje djelatnika za rukovanje priruénom opremom i sredstvima za dojavu i
gaSenje pocetnih pozara, periodiCne provjere znanja i vodenje evidencije o tome

- osposobljavanje djelatnika za rad na radnim mjestima s pove¢anim opasnostima za
nastanak i moguce posljedice od poZzara ili eksplozije i vodenje evidencije o tome

- sluzbe i osobe zaduzZzene za odrzavanje u ispravnhom stanju opreme i sredstva za
dojavu i gaSenje pozara

- sluzbe i osobe zaduzZene za odrzavanje u ispravnom stanju uredaja i instalacija Cija
ispravnost moze prouzrociti pozar ili eksploziju

- sluzbe i osobe zaduZene za razradu postupaka i poduzimanja odgovarajucih
organizacijskih i tehnickih mjera zastite od pozZara u slu€ajevima privremenog
povecanog pozarnog rizika

- kretanje i ponaSanje u Skolskim prostorijama u svezi s opasnosti od pozara i
eksplozija

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od pozara

- mjere zabrane i ograniCenja iz zastite od pozara te prostorije i prostori na koje se one
odnose

- postupanje djelatnika u slu¢aju nastanka pozara.



Clanak 2.

Gradevina kojom gospodari Medicinska Skola Ante Kuzmaniéa - Zadar razvrstana je u IV
kategoriju ugrozenosti od pozara prema RjeSenju o razvrstavanju u kategoriju
ugrozenosti od pozara izdanog od Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-18-01-UP/I-
1041/1- 98 IG od 1. listopada 1998.

Clanak 3.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- RjeSenje o razvrstavanju u kategoriju ugrozenosti od pozara izdanog od Ministarstva
unutarnjih poslova

- upisnik rasporeda rucnih vatrogasnih aparata za Medicinsku Skolu Ante Kuzmaniéa
Zadar

- upisnik redovnog pregleda vatrogasnih aparata za Medicinsku Skolu Ante Kuzmanica
Zadar

- upisnik periodi¢kog pregleda vatrogasnih aparata za Medicinsku $kolu Ante Kuzmanic¢a
Zadar

- upisnik rasporeda i ispitivanja sigurnosne (panik) rasvjete u Medicinskoj Skoli Ante
Kuzmani¢a -Zadar

- plan evakuacije i spaSavanja za Medicinsku Skolu Ante Kuzmanic¢a - Zadar

Clanak 4.

Svaki djelatnik duzan je provoditi mjere zastite od poZzara na svom radnom mjestu na
nacin kako je utvrdeno Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim
posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Obveza provodenja mjera zastite od pozara utvrdene stavkom 1. ovog €lanka odnosi se
na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Skoli, radi povremenog ili
privremenog obavljanja posla, te obavljanja posla po posebnom ugovoru i to u svim
prostorima i okoligu Skole.

Djelatnici drugih pravnih osoba koji obavljaju odredene poslove za Skolu u prostorijama i
prostorima koje iskljugivo koristi Skola duzni su provoditi mjere zastite od pozara prilikom
obavljanja tih radnji i drzati se naredbe i naputaka osobe zaduzZene za poslove zastite od
poZzara.

Il. MJERE ZASTITE OD POZARA
Clanak 5.
U okviru provodenja mjere zastite od pozara Skola ée skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvodenju bilo kojih radova na postoje¢im objektima,
adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uredaja i opreme te odrzavanju objekata i opreme
primjenjuju propisani tehni¢ki normativi i standardi zastitite od pozara;

2. da se osigura opskrbljenost objekta vatrogasnim aparatima, drugim uredajima za
gaSenje poZzara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehni¢kim normativima i
standardima za za$titu od pozara;



o gk

10.

11.

12.

13.

da se elektricne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge
instalacije u objektima izvedu, odnosno postave tako da ne predstavljaju opasnost
od pozara;

da se redovito obavlja kontrola instalacije u objektima;

da se vidljivim znakovima oznadi zabrana pusenja u prostorima Skole;

da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje
odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzeti mjere zastite od
pozara te osiguraju odgovarajuca sredstva za gaSenje pozara;

da se zapaljiva ambalaZza, istrodeni materijal i drugi otpatci svakodnevno iznesu iz
prostorija i odloZze na odgovaraju¢e mjesto;

da se zapaljive tekucine ne bacaju u kanalizacijsku mrezu;

da se u prostorijama, osim za to odredenih, ne dopusti uporaba elektricnih grijalica,
kuhala, elektri¢nih radijatora, kalorifera i drugih elektri¢nih aparata;

da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima,
prolazima i sklonistima;

da se sva sredstva za gaSenje pozara postave na pristupacna i vidljiva mjesta i
koriste samo za potrebe gasenja pozara;

da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gasenje pozara, vidno oznacCe
posebnim oznakama;

opskrbljenost Skole vatrogasnim aparatima za ga$enje pozara, a &iji se broj, vrsta i
lokacija utvrduju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

DODATNE MJERE ZASTITE OD POZARA:

a) Uredske prostorije

Clanak 6.

U uredskim prostorijama Medicinske Skole Ante Kuzmaniéa - Zadar (ured ravnatelja,
ured tajnika, ured racunovode, ured pedagoga) u zbornici i u knjiznici osobito je
potrebno provoditi slijede¢e mjere zastite od poZzara:

1. Kod izravnih telefona na vidljivom mjestu moraju biti ispisani slijedeci brojevi:

v' Broj telefona 193 za dojavu pozara najblizoj vatrogasnoj postrojbi
(dobrovoljnom vatrogasnom drustvu),

Broj 112 drzavne sluzbe za zastitu i spasavanje,

Broj hitne sluzbe 194 te

Broj policije 192.

ANENEN

2. Hodnici, stubista i prostor oko izlaznih vrata koje koristi Skola moraju biti slobodni
radi mogucnosti vatrogasne intervencije i evakuacije u slu¢aju nastupa iznenadne
pozarne opasnosti.

3. Vatrogasni aparati u gradevini moraju biti smjeSteni na vidljivim i lako
pristupaénim mjestima.

4. u uredskim prostorijama zabranjuje se:

upotreba elektri¢nih kuhala,
upotreba ostecenih elektriCnih instalacija i kabela uredskih strojeva i aparata,



- CiS¢enje podova ili drugih predmeta lakozapaljivim sredstvima.

5. Nakon zavrdenog rada moraju se iskljuciti iz upotrebe elektri¢ni uredaji i
aparati.

b) Ostali radni i pomoéni prostori
Clanak 7.

U ostalim radnim i pomoc¢nim prostorima koje koristi Medicinska Skola Ante Kuzmanica -
Zadar (kabinet informatike, ucionice, kuhinja, prostor domara) potrebno je provoditi
slijedeCe mjere zastite od pozara.

- prostor oko vatrogasnih aparata, elektricnih razvodnih ormara mora se odrzavati
slobodnim radi nesmetanog pristupa do njih u sluaju pozara,

- za Ci8Cenje prostora i prostorija ne smiju se koristiti zapaljiva sredstva,

- elektriCna oprema mora se odrzavati tehnicki ispravnom i ¢istom, tako da se osigura
njezino sigurno funkcioniranje,

- nakon zavrSenog rada potrebno je iskljuciti svu elektri¢nu opremu.

l1l. USTROJSTVO | NACIN RADA SLUZBE ZA ZASTITU OD POZARA
Clanak 8.

Poslove zastite od pozara i unapredenje stanja zastite od poZara obavlja ovlasteni
djelatnik.

Djelatnik iz stavka 1. ovog ¢lanka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili zavrSeno
srednjoskolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoskolsko strukovno
obrazovanje u Cetverogodisnjem trajanju te polozen struéni ispit.

Kada u Skoli nema odgovarajué¢eg djelatnika ili Skola ne mozZe zaposliti osobu koja
ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog €lanka, ravnatelj moze poslove iz stavka 1. ovog
¢lanka ugovorno prenijeti ovlastenom obrtniku, trgova¢kom drustvu, ustanovi.

V. VRADNA MJE§TA | STRUCNA SPREMA OSOBAVZA OBAVLJANJE POSLOVA
ZASTITE OD POZARA | UNAPREDENJE STANJA ZASTITE OD POZARA
Clanak 9.

Broj potrebnih djelatnika za obavljanje poslova zastite od pozara i unapredenje stanja
zastite od poZara utvrduje ravnatelj prema procjeni ugrozenosti od pozZara i planu zastite
od poZzara.

Djelatnici Skole zaduZeni za zadtitu od pozara i unapredenje stanja ugroZenosti od
pozara moraju glede stru¢ne spreme ispunjavati uvjete iz ¢lanka 8. stavka 2. ovoga
pravilnika.

Stru€na sprema iz stavka 2. ovoga ¢lanka obvezno se objavljuje u natjec¢aju.
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V. OBVEZE | ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZASTITE OD
POZARA

Clanak 10.

Ravnatelj te ostali djelatnici u Skoli svaki u svom djelokrugu rada, u podrugju zastite od
pozara imaju posebne obveze.

Obveze djelatnika navedenih u Clanku 4. ovog Pravilnika Cine dio sustava za
organiziranje i provodenje zastite od pozara.

U svezi s provedbom mjera zastite od pozara tijela i djelatnici Skole imaju obveze i
odgovornosti odredene procjenom ugrozenosti od pozara i planom zastite od pozara.

U svezi s tim:
Ravnatelj:
» osigurava provodenje mjera u svezi sa zastitom od pozara
> osigurava upoznavanje djelatnika i uéenika s opasnostima od pozara u Skoli
» poduzima mjere za smanjenje nastanka i Sirenja pozara, kao i mjere za
unapredenje stanja zastite od pozara
» skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gasenje i sprieCavanje pozara
> donosi pravila o pona$anju osoba koje borave u Skoli kod nastanka pozara
» organizira spaSavanje djelatnika, u€enika i drugih osoba u slu¢aju nastanka
pozara
> izvjeSéuje osnivata Skole o mjerama za zastitu od poZara
» obavlja druge poslove u svezi sa zastitom od pozZara prema propisima, planovima

i opéim aktima Skole.

Djelatnik iz élanka 8. ovoga pravilnika:

>

YV V VYV VY

skrbi o provodenju mjera i unapredenja stanja zastite od pozara

ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zastitom od pozara
neposredno nadzire rad djelatnika €iji su poslovi u svezi sa zastitom od pozara
izvjeS¢uje ravnatelja o uoCenim problemima, nepravilnostima i propustima

obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zastite od pozara utvrdene
propisima i op¢im aktima Skole.

Djelatnici Skole su obvezni:



» prisustvovati teoretskoj i prakti€noj obuci iz zastite od pozara i gaSenja pozara, te
spasavanija ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

» Kkoristiti samo ispravna oruda za rad koje pokrece elektriCna energija,

» svaki u svom djelokrugu rada obavljati poslove s duznom paznjom, primjenjujuéi
mjere zastite od pozara u skladu s priznatim i u praksi usvojenim pravilima zastite
I odredbama ovog Pravilnika,

» poznavati raspored stabilnih uredaja i aparata za gaSenje pozZara u dijelu
gradevine koje koriste,

» odmah poduzeti odgovarajuc¢e mjere za uklanjanje svake pojave ili nedostatka
koji predstavlja opasnost od pozara i o tome odmah obavijestiti ravnatelja ili
djelatnika iz ¢lanka 8. ovog Pravilnika,

» sudjelovati u gasenju pozara i spasavanju ljudi i imovine ugroZenih pozarom,

» obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrdene propisima, planovima i

opéim aktima Skole.

VI. OBVEZE | ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI
MJERA ZASTITE OD POZARA

Clanak 11.

Za provedbu mjera zastite od pozZara ovlasten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlasten i odgovoran za organiziranje zastite od pozara prema propisima,
planovima i aktima iz podrucja zastite od poZzara.

VIl. USTROJSTVO | NA@IN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE
MJERA ZASTITE OD POZARA

Clanak 12.

U Skoli je organizirana unutarnja kontrola glede provedbe mjera zastite od poZara na
prostorima i u prostorijama koje Skola koristi.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zastite od pozara obavlja ravnatelj na nivou ustanove
i svaki djelatnik na svome radnom mjestu.

Unutarnja kontrola provodi se na nacin:

a) neposrednim izvidom provode li se mjere zastite od pozara u pojedinim radnim
prostorima i prostorijama, kako je to navedeno u odredbama ovog Pravilnika,

b)  upozoriti na uoCene nedostatke i zatraziti da se ti nedostaci odmah uklone,

c) pregledati stanje opreme i sredstava za gasenje pozara,

d) pisanim putem izvijestiti ravnatelja Skole o uoenim nedostacima koji ¢e dalje
poduzeti odgovarajuce mjere za uklanjanje uo¢enih nedostataka.



VIIl. NACIN UPOZNAVANJA RADNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD

ILI RASPOREDA S JEDNOG RADNOG MJESTA NA DRUGO O OPASNOSTIMA OD
POZARA NA TOM RADNOM MJESTU SA MJERAMA ZASTITE OD POZARA TE
VODENJE EVIDENCIJE O TOME

Clanak 13.

Ravnatelj ili djelatnik iz ¢lanka 8. ovoga pravilnika duzan je djelatnike Skole prigodom
stupanja na rad upoznati s opasnostima od pozara ili moguénosti eksplozije na
konkretnom radnom mjestu.

Svi djelatnici Skole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil
za otvaranje-zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isklju€ivanje elektriéne
energije.

Clanak 14.

Djelatnici Skole duzni su ukljugiti se u osposobljavanje prema propisima i naginu
osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje
pozara i spasavanije ljudi i imovine ugrozenih pozarom.

Raspored upuéivanja djelatnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga Clanka utvrduje
ravnatel;.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga ¢lanka ¢uva se u dosjeu djelatnika.

Clanak 15.

U okviru izvodenja obrazovnih programa ugitelji i struéni suradnici Skole imaju stalnu
zadacu upoznati u€enike s opéim mjerama zastite od poZara te mjerama zastite od
pozara u Skoli.

IX. UPOZNAVANJE DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUVCNOM OPREMOM |
SREDSTVIMA ZA DOJAVU | GASENJE POCETNIH POZARA, PERIODICNE
PROVJERE ZNANJA | VODENJE EVIDENCIJE O TOME

Clanak 16.

Za upoznavanje djelatnika za rukovanje priruénom opremom i sredstvima za dojavu i
gaSenje pocetnih pozara obvezan je i odgovoran djelatnik iz &lanka 8. ovoga pravilnika.

Upoznavanje djelatnika prema stavku 1. provodi se dostavom odgovarajucih pisanih
obavijesti i neposredno.



X. OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S
POVECANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK | MOGUCE POSLJEDICE OD
POZARA ILI EKSPLOZIJE | VODENJE EVIDENCIJE O TOME

Clanak 17.

Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povec¢anim opasnostima osposobljavaju se u
svezi s moZebithim nastankom poZara i njegovim posliedicama ili eksplozijama prije
stupanja na rad.

Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovoga ¢lanka provodi djelatnik iz ¢lanka 8. ovoga
pravilnika i prema potrebi drugi stru¢njaci.

XI. SLUZBE | OSOBE ZADUZENE ZA OVDRzAVAN:JE U ISPRAVNOM STANJU
OPREME | SREDSTAVA ZA DOJAVU | GASENJE POZARA

Clanak 18.

Odrzavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gasenje pozara duznost
je (sluzbe) djelatnika iz ¢lanka 8. ovoga Pravilnika.

Clanak 19.

Oprema (aparati) za dojavu pozara treba se postaviti, odrzavati i rabiti prema
odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Clanak 20.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uocljivim lako dostupnim mjestima, u blizini
mjesta, u blizini moguéeg izbijanja pozara.

Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ru¢ka za noSenje bude u visini
iznad 1.5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno odrzavati.

Odrzavanje vatrogasnih aparata obuhvaca:

- redovni pregled
- periodicni pregled

Clanak 21.

Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a
provodi ga Skola samostalno prema uputi proizvodaca.

Redovitim se pregledom utvrduje:

- oznacenost, uodljivost i dostupnost vatrogasnog aparata

- opce stanje vatrogasnog aparata

- kompletnost vatrogasnog aparata

- stanje plombe zatvaraca odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja djelatnik iz ¢lanka 8. ovoga pravilnika.
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UocCene nedostatke djelatnik treba sam otkloniti. Ako to nije moguce, otklanjanje
nedostatka treba povijeriti stru¢noj osobi.

Clanak 22.

Periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godiSnje, a ovisno o
uvjetima smjestaja i CeS¢e, te nakon svakog aktiviranja ili uoenog nedostatka na
vatrogasnom aparatu.

Periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlastenoj pravnoj osobi ili obrtniku.
Nakon izvrSenog periodi€nog pregleda svaki aparat se oznaava propisanom
naljepnicom.

XIl. SLUZBE | OSOBE ZADUZENE ZA ODRZAVANJE U ISPRAVNOM STANJU
UREDAJA | INSTALACIJA CIJA NEISPRAVNOST MOZE PROUZROCITI POZAR ILI
EKSPLOZIJU

Clanak 23.

Djelatnici iz ¢lanka 1. ovoga Pravilnika u suradnji s ovlastenikom zastite na radu duzni su
redovno pratiti stanje uredaja i instalacija Cija neispravnost moze prouzrociti pozar ili
eksploziju prema procjeni ugrozenosti od pozara i eksplozije.

U slu€aju uoCenih nepravilnosti djelatnici iz stavka 1. ovoga ¢lanka duzni su zatraZiti
pomo¢ od stru€njaka za procjenu ugrozenosti od poZara i eksplozije i ovlastenog
servisa.

Xlll. SLUZBE | OSOBE ZADUZENE ZA RAZRADU POSTUPAKA | PODUZIMANJA
ODGOVARAJUCIH ORGANIZACIJSKIH | TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA
U SLUCAJEVIMA PRIVREMENO POVECANOG POZARNOG RIZIKA

Clanak 24.

U slu€aju privremenog povecanja pozarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja,
poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehnicke mjere zastite od pozara koje uklju€uju
primjenu odgovaraju¢e opreme i sredstva za gadenje, a prema potrebi i osiguranje
vatrogasnog dezurstva.

Clanak 25.

Potrebne mjere zastite od pozara u slu€ajevima privremeno povec¢anog pozarnog rizika
ovlastena Skolska tijela duzna su se savjetovati sa stru€njacima i potrebne mjere zastite
u potpunosti provesti prema ocjeni stru€njaka iz stavka 1. ovoga ¢lanka.

XIV. KRETANJE IVPONAéANJE U SKOLSKIM PROSTORIJAMA U SVEZI S
OPASNOSTI OD POZARA | EKSPLOZIJA

Clanak 26.

U Skoli na vidljivom mijestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za slué¢aj nastanka
poZzara i plan $kole s oznacenim:

= stubiStem i izlaznim putovima



= mjestima na kojima su smjesteni vatrogasni aparati

= mjestom na kojem je smjestena glavna sklopka za napajanje Skolskog prostora
elektricnom energijom.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti oznaceni odgovarajucim
oznakama.

Clanak 27.
Djelatnicima Skole u svakom trenutku trebaju biti dostupne prostorije u kojima se nalazi

= glavna sklopka napajanja elektricnom energijom.

XV. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA | UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA
OD POZARA

Clanak 28.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od pozara ustrojava se u Skoli u skladu
s planovima zastite od pozara, odlukama tijela jedinica lokalne i podrucne (regionaine)
samouprave i godiSnjim planom i programom rada Skole.

XVl. MJERE ZABRANE | OGRANICENJA 1Z ZASTITE OD POZARA TE
PROSTORIJE | PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Clanak 29.

Mijesta odnosno prostorije u Skoli gdje postoji vjerojatnost nastajanja i $irenja pozara,
trebaju biti posebno oznacene.

Vatrogasni pristup Skoli mora u svakom trenutku biti slobodan.

Na putovima za izlazenje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomazu Sirenju pozara
(goriva ambalaza, dijelovi namjestaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle
ometati izlaz osobama (razli€iti aparati, namjestaj, roba i sl.).

XVIl. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUCAJU NASTANKA POZARA

Clanak 30.

Osoba koja prva uoCi pozar, duzna ga je odmah prema svojemu znanju i
mogucnostima, a uz uporabu odgovarajuc¢ih sredstava, pocCeti gasiti.

Osoba koja uo€i pozar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja i ovlastenog djelatnika za
zastitu od pozara, najblizu vatrogasnu postrojbu (tel.193,112) i ostale koje se nalaze
u objektu zahvaéenom pozarom.

Prilikom dojave o nastalom pozaru radnik treba dati slijedeée podatke:
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ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja

mjesto (lokaciju) pozara i najblizi pristup vozilima vatrogasne postrojbe
da li je pozar u gradevini ili na otvorenom prostoru

vrstu materijala koja gori (tekuéina, plin, drvo, plastika, gumaii sl.)

da li u pozaru ima ozlijedenih

S S

Clanak 31.

Do dolaska vatrogasaca djelatnici Skole duzni su poduzeti mjere za gasenje pozara i
pritom se koristiti svim primjerenim raspolozivim sredstvima.

Clanak 32.

Nakon zavrSenog gaSenja poZara ravnatelj treba u dogovoru s rukovoditeljem
vatrogasne postrojbe koja je gasila pozar;

- na mjestu pozara osigurati dezurstvo, koje Ce trajati zavisno od procjene mogucénosti
ponovnog izbijanja pozZara
- osigurati dezurstvo do jutra ako je pozar gaden nocu.

Clanak 33.

Uporabljenu opremu i sredstva za gasenju pozara potrebno je odmah nakon zavrSetka
gaSenja pozara dovesti u ispravno stanje i spremiti na odredena mjesta.

Clanak 34.

Ravnatelj Skole duZan je osigurati uvjete za provodenje istraznih radnji u svezi s
nastajanjem pozara.

XVIIl. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaziti Pravilnik o zastiti od pozara od
23.12. 1998 (Klasa: 602-03/99-484, Urbroj: 2198-1-50-99-01 ).
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Clanak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploéi Skole.

PREDSJEDNICA SKOLSKOG ODBORA

Zdenka Vuli¢, prof

Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploéi Skole dana 6. 04. 2016. a stupio je na snagu
14. 04. 2016

KLASA:602-03/16-01-24/10

URBROJ: 2198-1-64/16-01-333
Zadar, 6. 04. 2016.

IX. PRILOZI

A) RJEVQENJE O RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJU UGROZENOSTI OD
POZARA (MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, BROJ: 511-18-
01-UP/I- 1041/1-98 1IG

B) UPISNIK' RASPOREDA RUCNIH VATROGASNIH APARATA ZA
MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA ZADAR

C) UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA
MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA - ZADAR

D) UPISNIK PERIpDICKOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA
MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA - ZADAR
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E) UPISNIK ~ RASPOREDA | ISPITIVANJA  FUNKCIONALNOSTI
SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE ZA MEDICINSKU SKOLU ANTE
KUZMANICA -ZADAR

Prilog B

UPISNIK RASPOREDA RUCNIH VATROGASNIH APARATA ZA
MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA - ZADAR
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POZARNO POVRSINA
R.br. LOKACIJA / KLASA ,
PROSTORIJA POZARA (?GP:]I-/IrEn%E) PRO;‘I;ORA S-6 S-9 CO, S-50 ostali
Datum: Odgovorna osoba (Ravnatel;):
Prilog C

UPISNIK REDOVNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA

MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA - ZADAR

(svaka 3 mjeseca-sam korisnik)

14




3 UOCLJIVOST | STANJE
R.br. PROSTOR SMJESTAJA VRSTA DATUM ~ DOSTUPNOST, PLOMBE,
APARATA APARAT | PREGLEDA | OPCE STANJE APARATA, | ZATVARACA
KOMPLETNOST APARATA VENTILA
Datum: Pregled izvrSio domar:
Prilog D

UPISNIK PERIODICNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA ZA
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MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA - ZADAR

PROSTORIJA I /ILI DATUM ZAMIJENJENI DIJELOVI
R.br. PROSTOR (TIP/\'I/"\?/SBTI'?D\IQ(D)ADRS'ISIZV) PERIODICNOG | ILI DRUGI ZAHVATI NA
SMJESTAJA APARATA e ' ' PREGLEDA APARATU
Datum: Odgovorna osoba (Ravnatel;):
Pregled izvrsio serviser:
Prilog E

UPISNIK RASPOREDA | ISPITIVANJA SIGURNOSNE (PANIK) RASVJETE ZA
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MEDICINSKU SKOLU ANTE KUZMANICA - ZADAR

PROSTORIJA | /ILI PROSTOR
SMJESTAJA SUSTAVA

BROJ

DATUM
PREGLEDA

UOCENO STANJE

Datum:

Odgovorna osoba:
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